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Part 1.

OUTSIDE OF THE OT

1. Dirty corridor
2. Preparation / Recovery
3. Inpatient / Outpatient
4. Unit connection
5. Cathlab, IVF, Delivery, Emergency, 

etc.
6. Sterilization unit



Collado Villalba Hospital. Madrid, Spain. 2013

1. Is the dirty corridor really necessary?



Fast sterilization
Clean corridor
Dirty corridor

OT

FJD Hospital. Madrid, Spain. 2020

1. Connection with the sterilization and other internal areas
2. No dirty corridor



BLOQUE QUIRÚRGICO
4601.49 m²

Nº 17

Nº 25

Nº 22

Nº 23 E Nº 24 E

PREPARACIÓN BQ 30 PAX
530.42 m2

UNIDAD DE LIMPIEZA
7.93 m2

RECUPERACIÓN 9 PAX
60.57 m2

ADAPTACIÓN 12 PAX
89.46 m2

ASEO
7.06 m2

ASEO M
3.88 m2

ASEO F
4.44 m2

ASEOS
9.81 m2

INFORMACIÓN 2
9.37 m2

UD. LIMPIEZA
5.30 m2

INFORMACIÓN 1
10.46 m2

ADMISIÓN
16.23 m2

PREPARADOS
9.03 m2

ALMACÉN
25.97 m2

CMA OFTALMOLOGÍA
40.19 m2

CMA
39.92 m2

FARMACIA
21.23 m2 CMA

39.02 m2
CMA

39.29 m2
CMA

46.54 m2

QUIRÓFANO 6 QUIRÓFANO 7

QUIROFANO 17
TRANSFER 1

38.24 m2

PASILLO LIMPIO
328.48 m2

VEST. INDEP.
10.86 m2

PREPARADOS
21.92 m2

VI
8.00 m2

SALA ESPERA CMA 92 PAX
94.74 m2

VI
5.27 m2

SALA DE TRABAJO
19.33 

ASEOS F
9.61 m2

INFORMACIÓN
8.83 m2

VESTUARIO PACIENTES 21 PAX
23.38 m2

VESTUARIO PACIENTES 24 PAX
28.62 m2

VI
##### m2

DISTRIBUIDOR
13.55 m2

ALMACÉN
22.88 m2

ASEO M
8.72 m2

VESTUARIO PERSONAL 330 PAX 
93.45 m2

Nº 26E

ADMISIÓN
32.51 m2

HABITACIÓN
20.20 m2

LAVADO
RÁPIDO

25.77 m2

DISTRIBUIDOR
173.74 m2

QUIRÓFANO 1 QUIRÓFANO 2 QUIRÓFANO 3 QUIROFANO 4 QUIROFANO 5
POLIVALENTE

38.20 m2
URGENCIAS - POLIVALENTE

40.12 m2

QUIROFANO 12
51.85 m2

HÍBRIDO
60.59 m2

HÍBRIDO
60.59 m2

QUIROFANO 16
62.80 m2

POLIVALENTE - RIO
54.68 m2

SUCIO
4.33 m2

ALMACÉN EQUIPAMIENTO
33.60 m2

DISTRIBUIDOR
25.53 m2

VEST. INDEP,
29.42 m2

EXT.
BIE

EXT.

CUADROS

CUADROS

BIE+EXT.

DISTRIBUIDOR
86.77 m2

PREPARACIÓN 3 PAX
10.22 m2

PREPARACIÓN 2 PAX
22.90 m2

PASILLO DISTRIBUIDOR
76.83

Nº 1

81

1.00

1.00

CONTROL
16.61 m2

CONTROL
19.88 m2

BIE

EXT

BIE

VI 11
35.14 m2

VI
5.96 m2

EXT.

EXT

BIE

EXT.

EXT.

BIE

EXT.

DISTRIBUIDOR
64.10 m2

VESTIBULO
13.20 m2

CALIBRACIÓN Y ALMACÉN RIO
26.70 m2

PASILLO LIMPIO
328.48 m2

RESIDUOS
12.32 m2

ESCALERA 2.B
25.81 m2

SALA TRABAJO
17.68 m2

SALA TRABAJO
18.38 m2

SALA TRABAJO
22.18 m2

DESPACHO SUPERV.
15.75 m2 DESPACHO ANESTESIA

15.10 m2

SALA DE ESPERA UCI/REA 
63.44 m2

RACK/VESTUARIO
3.84 m2

EXT.

EXT.

DESPACHO MÉDICO
16.28 m2

(DOTADO COMO BOX)

ALMACÉN 
68.79 m2

QUIROFANO 13
55.71 m2

CONSULTA

RECONOC.

RECONOC.

CONSULTA

ESPERA SECR. SECR. ESPERA

CONTROL
24.73 m2

INSTALACIONES
33.19 m2

ALMACÉN CAMAS
19.05 m2

QUIRÓFANO 18
58.02 m2

ESCALERA 6.C
29.15 m2

ASEOS
10.22 m2

VI
13.50 m2

VI
10.36 m2

VI
5.49 m2

ALMACÉN
33.87 m2

RESIDUOS
15.18 m2

CONTROL
7.84 m2

RM
35.31 m2

SALA TÉCNICA
15.57 m2

QUIROFANO 14

QUIROFANO 15

VESTUARIOS RM
7.84 m2

ALMACÉN
89.81 m2

VESTUARIO PERSONAL 162 PAX 
51.81 m2

TRANSFER 2
17.08 m2

VI
7.61 m2

DISTRIBUIDOR
10.86 m2

BIE

BIES

BIE + EXT.

Nº 19

Nº 20

VEST. PAC. 4
#### m²

VEST. PAC. 5
#### m²

VEST. PAC. 3
#### m²

ALMACEN 2
#### m²

SALA DE TRABAJO

BALAS
DE CO2

COLONOSCOPIA II
##### m²

VEST. PERS. FEM.
#### m²

LAVADO END.
##### m²

COLONOSCOPIA III
##### m²

COLONOSCOPIA I
##### m²

VEST. PAC.
#### m²

GASTROSCOPIA
##### m²

ENDOSCOPIAS CPR (Pb)

##### m²

ENDOSCOPIA URGENCIAS

##### m²

ECOGRAFÍA

##### m²

DISTRIBUIDOR

##### m²

C. CUADROS
#### m²

BRONCOSCOPIAS 1

##### m
²

BRONCOSCOPIAS 2

##### m²

LAVADO
#### m²

ASEO M
#### m²

PANEL 
DE A

ISL
AMIEN

TO

1.17
1.520.90

C
. D

E 
C

LIM
A

C.  CP2SSP

B Ex

SAI 10KVA

ALMACEN 1
#### m²

SALA DE TRABAJO

ECO-ENDOSCOPIAS

##### m²

VEST. PAC.
#### m²

BOX 7
#### m²

BOX 8
#### m²

BOX 9
#### m²

BOX 10
#### m²

BOX 12
#### m²

BOX 1
#### m²

BOX 2
#### m²

BOX 3
#### m²

BOX 4
#### m²

BOX 5
#### m²

BOX 6
#### m²

BOX 11
#### m²

ASEO F
#### m²

ASEO F

#### m
²
ASEO M

#### m
²

RESIDUOS

#### m
²

MOTILIDAD DIGESTIVA

##### m²
DESPACHO BRONCOSCOPIAS

##### m²

CONTROL

#### m
²

ECO

##### m²

DESPACHO
##### m²

ordenadores

##### m²

3.25

P
AN

EL A
IS.

2.58

0.30

1.73

3.25

1.73

EXT.

EXT.

EXT.

EXT.

PANEL  A IS.

PANEL A IS. PANEL A IS.

P
AN

EL A
IS.

QUIRÓFANO 9
34.68 m2

QUIRÓFANO 8
32.37 m2

QUIRÓFANO 11
44.68 m2

QUIRÓFANO 10
45.33 m2

P
A

N
EL A

IS.

VEST. INDEP.
7.29 m2

VEST. INDEP.
6.96 m2

1.27

1.
75

0.92

P
AN

EL A
IS.

EXT.EXT.EXT.

BIE + EXT.

EXT.

EXT.

EXT.

EXT.

EXT.

EXT.

VI
15.99 m2

DISTRIBUIDOR
25.27 m2

VI
10.34 m2

CUADROS E LÉCTRICOS

RACK BQ INTEGRADOS 12-13-16-17
10.58 m2

1-2-3-4-5-6-7
19.86 m2

RACK BQ INTEGRADOS

8-9-10-11
10.12 m2

RACK BQ INTEGRADOS

EXT. BIE
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OBRA EJECUTADA

FJD Hospital. Madrid, Spain. 2020

1. Connection with the sterilization and other internal areas
2. No dirty corridor

Fast sterilization
Clean corridor
Dirty corridor

OT



2. What dimensions and where are 
the Preparation and Recovery 
areas?

Hospital Quiron Salud. Pozuelo de Alarcón, Madrid, Spain. 2019



Collado Villalba Hospital. Madrid, Spain. 2013



ICU of FJD Hospital. Madrid, Spain. 2020

3. How many inpatient and 
outpatient OTs?



BLOQUE QUIRÚRGICO
4601.49 m²

Nº 17

Nº 25

Nº 22

Nº 23 E Nº 24 E

PREPARACIÓN BQ 30 PAX
530.42 m2

UNIDAD DE LIMPIEZA
7.93 m2

RECUPERACIÓN 9 PAX
60.57 m2

ADAPTACIÓN 12 PAX
89.46 m2

ASEO
7.06 m2

ASEO M
3.88 m2

ASEO F
4.44 m2

ASEOS
9.81 m2

INFORMACIÓN 2
9.37 m2

UD. LIMPIEZA
5.30 m2

INFORMACIÓN 1
10.46 m2

ADMISIÓN
16.23 m2

PREPARADOS
9.03 m2

ALMACÉN
25.97 m2

CMA OFTALMOLOGÍA
40.19 m2

CMA
39.92 m2

FARMACIA
21.23 m2 CMA

39.02 m2
CMA

39.29 m2
CMA

46.54 m2

QUIRÓFANO 6 QUIRÓFANO 7

QUIROFANO 17
TRANSFER 1

38.24 m2

PASILLO LIMPIO
328.48 m2

VEST. INDEP.
10.86 m2

PREPARADOS
21.92 m2

VI
8.00 m2

SALA ESPERA CMA 92 PAX
94.74 m2

VI
5.27 m2

SALA DE TRABAJO
19.33 

ASEOS F
9.61 m2

INFORMACIÓN
8.83 m2

VESTUARIO PACIENTES 21 PAX
23.38 m2

VESTUARIO PACIENTES 24 PAX
28.62 m2

VI
##### m2

DISTRIBUIDOR
13.55 m2

ALMACÉN
22.88 m2

ASEO M
8.72 m2

VESTUARIO PERSONAL 330 PAX 
93.45 m2

Nº 26E

ADMISIÓN
32.51 m2

HABITACIÓN
20.20 m2

LAVADO
RÁPIDO

25.77 m2

DISTRIBUIDOR
173.74 m2

QUIRÓFANO 1 QUIRÓFANO 2 QUIRÓFANO 3 QUIROFANO 4 QUIROFANO 5
POLIVALENTE

38.20 m2
URGENCIAS - POLIVALENTE

40.12 m2

QUIROFANO 12
51.85 m2

HÍBRIDO
60.59 m2

HÍBRIDO
60.59 m2

QUIROFANO 16
62.80 m2

POLIVALENTE - RIO
54.68 m2

SUCIO
4.33 m2

ALMACÉN EQUIPAMIENTO
33.60 m2

DISTRIBUIDOR
25.53 m2

VEST. INDEP,
29.42 m2

EXT.
BIE

EXT.

CUADROS

CUADROS

BIE+EXT.

DISTRIBUIDOR
86.77 m2

PREPARACIÓN 3 PAX
10.22 m2

PREPARACIÓN 2 PAX
22.90 m2

PASILLO DISTRIBUIDOR
76.83

Nº 1

81

1.00

1.00

CONTROL
16.61 m2

CONTROL
19.88 m2

BIE

EXT

BIE

VI 11
35.14 m2

VI
5.96 m2

EXT.

EXT

BIE

EXT.

EXT.

BIE

EXT.

DISTRIBUIDOR
64.10 m2

VESTIBULO
13.20 m2

CALIBRACIÓN Y ALMACÉN RIO
26.70 m2

PASILLO LIMPIO
328.48 m2

RESIDUOS
12.32 m2

ESCALERA 2.B
25.81 m2

SALA TRABAJO
17.68 m2

SALA TRABAJO
18.38 m2

SALA TRABAJO
22.18 m2

DESPACHO SUPERV.
15.75 m2 DESPACHO ANESTESIA

15.10 m2

SALA DE ESPERA UCI/REA 
63.44 m2

RACK/VESTUARIO
3.84 m2

EXT.

EXT.

DESPACHO MÉDICO
16.28 m2

(DOTADO COMO BOX)

ALMACÉN 
68.79 m2

QUIROFANO 13
55.71 m2

CONSULTA

RECONOC.

RECONOC.

CONSULTA

ESPERA SECR. SECR. ESPERA

CONTROL
24.73 m2

INSTALACIONES
33.19 m2

ALMACÉN CAMAS
19.05 m2

QUIRÓFANO 18
58.02 m2

ESCALERA 6.C
29.15 m2

ASEOS
10.22 m2

VI
13.50 m2

VI
10.36 m2

VI
5.49 m2

ALMACÉN
33.87 m2

RESIDUOS
15.18 m2

CONTROL
7.84 m2

RM
35.31 m2

SALA TÉCNICA
15.57 m2

QUIROFANO 14

QUIROFANO 15

VESTUARIOS RM
7.84 m2

ALMACÉN
89.81 m2

VESTUARIO PERSONAL 162 PAX 
51.81 m2

TRANSFER 2
17.08 m2

VI
7.61 m2

DISTRIBUIDOR
10.86 m2

BIE

BIES

BIE + EXT.

Nº 19

Nº 20

VEST. PAC. 4
#### m²

VEST. PAC. 5
#### m²

VEST. PAC. 3
#### m²

ALMACEN 2
#### m²

SALA DE TRABAJO

BALAS
DE CO2

COLONOSCOPIA II
##### m²

VEST. PERS. FEM.
#### m²

LAVADO END.
##### m²

COLONOSCOPIA III
##### m²

COLONOSCOPIA I
##### m²

VEST. PAC.
#### m²

GASTROSCOPIA
##### m²

ENDOSCOPIAS CPR (Pb)

##### m²

ENDOSCOPIA URGENCIAS

##### m²

ECOGRAFÍA

##### m²

DISTRIBUIDOR

##### m²

C. CUADROS
#### m²

BRONCOSCOPIAS 1

##### m
²

BRONCOSCOPIAS 2

##### m²

LAVADO
#### m²

ASEO M
#### m²

PANEL 
DE A

ISL
AMIEN
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1.17
1.520.90

C
. D
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C
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A

C.  CP2SSP

B Ex

SAI 10KVA

ALMACEN 1
#### m²

SALA DE TRABAJO

ECO-ENDOSCOPIAS

##### m²

VEST. PAC.
#### m²

BOX 7
#### m²

BOX 8
#### m²

BOX 9
#### m²

BOX 10
#### m²

BOX 12
#### m²

BOX 1
#### m²

BOX 2
#### m²

BOX 3
#### m²

BOX 4
#### m²

BOX 5
#### m²

BOX 6
#### m²

BOX 11
#### m²

ASEO F
#### m²

ASEO F

#### m
²
ASEO M

#### m
²

RESIDUOS

#### m
²

MOTILIDAD DIGESTIVA

##### m²
DESPACHO BRONCOSCOPIAS

##### m²

CONTROL

#### m
²

ECO

##### m²

DESPACHO
##### m²

ordenadores

##### m²

3.25

P
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EXT.
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VI
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DISTRIBUIDOR
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VI
10.34 m2

CUADROS E LÉCTRICOS

RACK BQ INTEGRADOS 12-13-16-17
10.58 m2

1-2-3-4-5-6-7
19.86 m2

RACK BQ INTEGRADOS

8-9-10-11
10.12 m2

RACK BQ INTEGRADOS

EXT. BIE
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OBRA EJECUTADA

FJD Hospital. Madrid, Spain. 2020

OUTPATIENT INPATIENT



Córdoba Hospital. Córdoba, Spain. 2017

4. What units can be directly 
connected with the OT?



OP
ER

AT
IN

G 
TH

EA
TR

ES

ICU

DELIVERY

ENDOSCOPY

DAY CARE
HOSPITAL

PREP/RECOVERY

Córdoba Hospital. Córdoba, Spain. 2017



OUTPATIENT
SERVICES

IN-OUTPATIENT
SERVICES

INPATIENT
SERVICES

DAY CARE
HOSPITAL

CLINICS

SU
RG

ER
Y 

AR
EA

ENDOSCOPY

ICU

DELIVERY CLINICS

Collado Villalba Hospital. Madrid, Spain. 2013
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ARQUITECTOS

PROPIEDAD

SITUACIÓN

VERSIÓN

PROPIEDAD

ARQUITECTOS

PARCELA EG-24, SECTOR SUP R-5 DE TORREJON DE ARDOZ

FRANCISCO ORTEGA MONTOLIU

IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD, S.L.U.

                        HOSPITAL QUIRÓNSALUD TORREJON DE ARDOZ

DIRECCIÓN DE OBRA

OPERATING THEATRES

ICUDELIVERYENDOSCOPYDAY CARE
HOSPITAL

RECOVERY

Torrejón Hospital. Torrejón de Ardoz, Spain. 2017



Torrejón Hospital. Torrejón de Ardoz, Spain. 2017

5. What else can be included in the 
OT block?



CATH LAB

Córdoba Hospital. Córdoba, Spain. 2017

BLOQUE QUIRÚRGICO
4601.49 m²

Nº 17

Nº 25

Nº 22

Nº 23 E Nº 24 E

PREPARACIÓN BQ 30 PAX
530.42 m2

UNIDAD DE LIMPIEZA
7.93 m2

RECUPERACIÓN 9 PAX
60.57 m2

ADAPTACIÓN 12 PAX
89.46 m2

ASEO
7.06 m2

ASEO M
3.88 m2

ASEO F
4.44 m2

ASEOS
9.81 m2

INFORMACIÓN 2
9.37 m2

UD. LIMPIEZA
5.30 m2

INFORMACIÓN 1
10.46 m2

ADMISIÓN
16.23 m2

PREPARADOS
9.03 m2

ALMACÉN
25.97 m2

CMA OFTALMOLOGÍA
40.19 m2

CMA
39.92 m2

FARMACIA
21.23 m2 CMA

39.02 m2
CMA

39.29 m2
CMA

46.54 m2

QUIRÓFANO 6 QUIRÓFANO 7

QUIROFANO 17
TRANSFER 1

38.24 m2

PASILLO LIMPIO
328.48 m2

VEST. INDEP.
10.86 m2

PREPARADOS
21.92 m2

VI
8.00 m2

SALA ESPERA CMA 92 PAX
94.74 m2

VI
5.27 m2

SALA DE TRABAJO
19.33 

ASEOS F
9.61 m2

INFORMACIÓN
8.83 m2

VESTUARIO PACIENTES 21 PAX
23.38 m2

VESTUARIO PACIENTES 24 PAX
28.62 m2

VI
##### m2

DISTRIBUIDOR
13.55 m2

ALMACÉN
22.88 m2

ASEO M
8.72 m2

VESTUARIO PERSONAL 330 PAX 
93.45 m2

Nº 26E

ADMISIÓN
32.51 m2

HABITACIÓN
20.20 m2

LAVADO
RÁPIDO

25.77 m2

DISTRIBUIDOR
173.74 m2

QUIRÓFANO 1 QUIRÓFANO 2 QUIRÓFANO 3 QUIROFANO 4 QUIROFANO 5
POLIVALENTE

38.20 m2
URGENCIAS - POLIVALENTE

40.12 m2

QUIROFANO 12
51.85 m2

HÍBRIDO
60.59 m2

HÍBRIDO
60.59 m2

QUIROFANO 16
62.80 m2

POLIVALENTE - RIO
54.68 m2

SUCIO
4.33 m2

ALMACÉN EQUIPAMIENTO
33.60 m2

DISTRIBUIDOR
25.53 m2

VEST. INDEP,
29.42 m2

EXT.
BIE

EXT.

CUADROS

CUADROS

BIE+EXT.

DISTRIBUIDOR
86.77 m2

PREPARACIÓN 3 PAX
10.22 m2

PREPARACIÓN 2 PAX
22.90 m2

PASILLO DISTRIBUIDOR
76.83

Nº 1

81
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CONTROL
16.61 m2

CONTROL
19.88 m2

BIE

EXT

BIE

VI 11
35.14 m2

VI
5.96 m2

EXT.

EXT

BIE

EXT.

EXT.

BIE

EXT.

DISTRIBUIDOR
64.10 m2

VESTIBULO
13.20 m2

CALIBRACIÓN Y ALMACÉN RIO
26.70 m2

PASILLO LIMPIO
328.48 m2

RESIDUOS
12.32 m2

ESCALERA 2.B
25.81 m2

SALA TRABAJO
17.68 m2

SALA TRABAJO
18.38 m2

SALA TRABAJO
22.18 m2

DESPACHO SUPERV.
15.75 m2 DESPACHO ANESTESIA

15.10 m2

SALA DE ESPERA UCI/REA 
63.44 m2

RACK/VESTUARIO
3.84 m2

EXT.

EXT.

DESPACHO MÉDICO
16.28 m2

(DOTADO COMO BOX)

ALMACÉN 
68.79 m2

QUIROFANO 13
55.71 m2

CONSULTA

RECONOC.

RECONOC.

CONSULTA

ESPERA SECR. SECR. ESPERA

CONTROL
24.73 m2

INSTALACIONES
33.19 m2

ALMACÉN CAMAS
19.05 m2

QUIRÓFANO 18
58.02 m2

ESCALERA 6.C
29.15 m2

ASEOS
10.22 m2

VI
13.50 m2

VI
10.36 m2

VI
5.49 m2

ALMACÉN
33.87 m2

RESIDUOS
15.18 m2

CONTROL
7.84 m2

RM
35.31 m2

SALA TÉCNICA
15.57 m2

QUIROFANO 14

QUIROFANO 15

VESTUARIOS RM
7.84 m2

ALMACÉN
89.81 m2

VESTUARIO PERSONAL 162 PAX 
51.81 m2

TRANSFER 2
17.08 m2

VI
7.61 m2

DISTRIBUIDOR
10.86 m2

BIE

BIES

BIE + EXT.

Nº 19

Nº 20

VEST. PAC. 4
#### m²

VEST. PAC. 5
#### m²

VEST. PAC. 3
#### m²

ALMACEN 2
#### m²

SALA DE TRABAJO

BALAS
DE CO2

COLONOSCOPIA II
##### m²

VEST. PERS. FEM.
#### m²

LAVADO END.
##### m²

COLONOSCOPIA III
##### m²

COLONOSCOPIA I
##### m²

VEST. PAC.
#### m²

GASTROSCOPIA
##### m²

ENDOSCOPIAS CPR (Pb)

##### m²

ENDOSCOPIA URGENCIAS

##### m²

ECOGRAFÍA

##### m²

DISTRIBUIDOR

##### m²

C. CUADROS
#### m²

BRONCOSCOPIAS 1

##### m
²

BRONCOSCOPIAS 2

##### m²

LAVADO
#### m²

ASEO M
#### m²

PANEL 
DE A

ISL
AMIEN

TO

1.17
1.520.90

C
. D

E 
C

LIM
A

C.  CP2SSP

B Ex

SAI 10KVA

ALMACEN 1
#### m²

SALA DE TRABAJO

ECO-ENDOSCOPIAS

##### m²

VEST. PAC.
#### m²

BOX 7
#### m²

BOX 8
#### m²

BOX 9
#### m²

BOX 10
#### m²

BOX 12
#### m²

BOX 1
#### m²

BOX 2
#### m²

BOX 3
#### m²

BOX 4
#### m²

BOX 5
#### m²

BOX 6
#### m²

BOX 11
#### m²

ASEO F
#### m²

ASEO F

#### m
²
ASEO M

#### m
²

RESIDUOS

#### m
²

MOTILIDAD DIGESTIVA

##### m²
DESPACHO BRONCOSCOPIAS

##### m²

CONTROL

#### m
²

ECO

##### m²

DESPACHO
##### m²

ordenadores

##### m²

3.25

P
AN

EL A
IS.

2.58

0.30

1.73

3.25

1.73

EXT.

EXT.

EXT.

EXT.

PANEL  A IS.

PANEL A IS. PANEL A IS.

P
AN

EL A
IS.

QUIRÓFANO 9
34.68 m2

QUIRÓFANO 8
32.37 m2

QUIRÓFANO 11
44.68 m2

QUIRÓFANO 10
45.33 m2

P
A

N
EL A

IS.

VEST. INDEP.
7.29 m2

VEST. INDEP.
6.96 m2

1.27

1.
75

0.92

P
AN

EL A
IS.

EXT.EXT.EXT.

BIE + EXT.

EXT.

EXT.

EXT.

EXT.

EXT.

EXT.

VI
15.99 m2

DISTRIBUIDOR
25.27 m2

VI
10.34 m2

CUADROS E LÉCTRICOS

RACK BQ INTEGRADOS 12-13-16-17
10.58 m2

1-2-3-4-5-6-7
19.86 m2

RACK BQ INTEGRADOS

8-9-10-11
10.12 m2

RACK BQ INTEGRADOS

EXT. BIE

LÍMITES DE OBRA EJECUTADA. 12/2016 

1
6

5 7

4

3
2

1
6

5 7

4

3
2

DICIEMBRE 2016

ARQUITECTOS

PROPIEDAD

SITUACIÓN

VERSIÓN

PROPIEDAD

ARQUITECTOS

AVENIDA DE LOS REYES CATÓLICOS 2. MADRID

FRANCISCO ORTEGA MONTOLIU

UTE FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ 

                         IMPLANTACIÓN DE NUEVO BLOQUE QUIRÚRGICO

                PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO_02

PLANO:

--

P_0806-U22_01_05PE_A_PLN02.DWG

ARQUITECTURA. PLANTA 02

1/250

OBRA EJECUTADA

MRI

FJD Hospital. Madrid, Spain. 2020

Delivery
Emergency 

Hybrid
Cathlab
IVF
MRI



6. Where should the sterilization 
unit be located?



STERILIZATION

FJD Hospital. Madrid, Spain. 2020

Fast sterilization
Clean corridor
Dirty corridor

OT



Part 2.

INSIDE OF THE OT

1. Size 
2. Modular panel or plaster board
3. Humanization



45-60 sqm standard 80-120 sqm hybrid





FIV OT
International Ruber Hospital.
< Madrid, Spain. 2019

Collado Villalba Hospital. 
Madrid, Spain. 2013 >



Thank you!


